
14.65 m²

01 QUARTO D

20.50 m²

03 QUARTO D

20.35 m²

04 QUARTO D MOB. COND.

14.50 m²

02 QUARTO D

14.65 m²

05 QUARTO T

14.65 m²

06 QUARTO D

14.65 m²

07 QUARTO D

14.65 m²

08 QUARTO D

14.65 m²

09 QUARTO D

14.65 m²

10 QUARTO D

20.35 m²

11 QUARTO D MOB. COND.

20.55 m²

12 QUARTO D MOB. COND.

116.95 m²

A.T.

?

?

80.70 m²

CIRCULAÇÃO

3.60 m²

ANTE-CÂMARA

ESCADAS E1

7.00 m²

ANTE-CÂMARA

EL  04 (SERV.)

EL. 03

(PUBLICO)

EL. 02

(PUBLICO)

EL. 01

(PUBLICO)

21.85 m²

A.T.

UI W.14.1

UI W.14.2

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UI E.14.1

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UI E.14.2

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UI E.14.3

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UI E.14.4

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UI E.14.5

UI E.14.6

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UI E.14.7

UI E.14.8

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UI E.14.9

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UI E.14.10

Ø6.4/Ø12.7-2m

Ø32/i=1%

UTAN P14.1

UC_UTAN P14.1_1

Ø15.9/Ø28.6-8m

Ø15.9/Ø28.6-10m

UC C.1

AA

BUD_ANSCHLUSS

BUD_ABGASS

BUD_PUMPE1 BUD_PUMPE2 BUD_PUMPE3

C1

UC C.2

UC C.4UC C.3

UC C.5

UC_UTAN P14.1_2

C2

DAQS1

DAQS2

DAQS3

C3

QAC P14

QVD P14

B7/B8
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